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Definition Netzrückwirkungen:

Unter Netzrückwirkungen versteht man die gegenseitige Beeinflussung von Geräten und Anlagen über das 
Verteilnetz und Beeinflussung des Verteilnetzes durch diese Betriebsmittel.

Die Störemission elektrischer Betriebsmittel wirkt sich auf Form, Höhe und Frequenz der 
Versorgungsspannung.

Netzrückwirkungen beeinträchtigen die Qualität der Versorgungsspannung und das zuverlässige 
Funktionieren von Geräten und Anlagen.

 Netzqualität kann immer nur ein Zusammenspiel zwischen Verteilnetzbetreiber, dessen Kunde 
und den Geräteherstellern sein!
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Definition Netzrückwirkungen:

Die Spannungsqualität wird stark von den angeschlossenen Verbrauchern beeinflusst.

 Der steigenden Einsatz von Leistungselektronik in elektrischen Geräte und Anlagen

 Verbreitete Einsatz dezentralen Einspeisequellen

 Flexible Lasten 

Der Netzbetreiber muss sicherstellen, dass die Netzqualität nicht durch Netzrückwirkungen verschlechtert wird!
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Definition Netzrückwirkungen:

 Langsame und schnelle Spannungsänderungen
 Flicker
 Unsymmetrien
 Harmonische (Oberschwingungen)
 Signalspannungen, Kommutierungseinbrüche

Technische Regeln für die Beurteilung von Netzrückwirkungen

D – A – CH – CZ

Norm Spannungsqualität: 
EN 50160
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Beurteilung Netzrückwirkungen:

 Die Netzrückwirkungen werden am Anschlusspunkt (HAK) beurteilt
 Die Grenzwerte für Netzrückwirkungen (Emissionen) sind für alle Verbraucher, Energieerzeugungsanlagen 

am Anschlusspunkt einzuhalten -> Werkvorschriften TAB, Technische Regeln nach D-A-CH-CZ
 Werden die Emissionsgrenzwerte überschritten, kann SME besondere Massnahmen verlangen

Grundsatz : 

��

�

Je grösser die Netzimpedanz …
… desto kleiner die Netzkurzschlussleistung …

umso grösser sind die zu erwartenden Netzrückwirkungen
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Beurteilungsschema Netzrückwirkungen:
Beurteilungsschema für Oberschwingungen:
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Vorgehen für die Beurteilung:

Massnahme VNB
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Vorgehen für die Beurteilung:

Netzverstärkung
Massnahmen
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Beispiel aus der Praxis:

Ladestation Plazza da Rosatsch
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Beispiel aus der Praxis:

Beurteilung Netzrückwirkungen mit Berechnungsprogramm
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Beispiel aus der Praxis:

Messung der Netzrückwirkungen
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Beispiel aus der Praxis:

Messtechnischer Nachweis

Oberschwingungsspannung (ungerade)   

Grenzwerte nach EN 50160
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Technisches Anschlussgesuch (TAG)

Für folgende Geräte und Anlagen immer einreichen:

 Geräte und Anlagen, die Netzrückwirkungen verursachen

 Energieerzeugungsanlagen im Parallelbetrieb mit dem Netz

 Elektrische Energiespeicher mit Anschluss an das Netz

 Geräte und Anlagen für elektrische Wärme / Wärmepumpen / Kälteanlagen

 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge


