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Seit Sommer 2016 3 bekannte Fälle von flackernden LED Leuchten 

im Netz von SME 
 

Ein Fall einer Beleuchtungsfirma in St. Moritz 
Zwei Fälle von Elektroinstallationsfirmen in Celerina 
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SME veranlasst eine Untersuchung des Netzes in einem konkreten 

Fall in Celerina 
 
• Spannungsmessung 
• Oberwellenmessung 
• Rundsteuerpegelmessung 
 
Norm EN 50160 
DACHCZ 
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• Polleiter Ströme stark unsymmetrisch 
• Nulleiterstrom höher wie L2 / L3 
• 15 Harmonische leichte Überschreitung 

 
Ansonsten keine Hinweis auf Störungen 
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Überprüfung des Rundsteuersignales 
 
• Vorort Kontrolle während einer Sendung bei einem Kunden 
 
  Flackern zeigte sich eindeutig 
 
 
• Testaufbau direkt in einer TS zur Reproduzierbarkeit 

 
  Flackern zeigte sich eindeutig 
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Überprüfung des Rundsteuersignales 
 
• Messtechnisch im HAK Vorort 
• Messtechnisch auf dem Rundsteuerempfänger Vorort 
 
Die Pegel sind gem. EN 50160 in Ordnung 
 
Der Tagesverlauf auf dem Empfänger zeigt keine Anomalitäten 
 
Zudem wurde die Rundsteueranlage 2 Monate vorher überprüft 
inklusive einer Pegelmessung 
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Mehrere Versuche zeigten: 
 
Problem liegt in Kombinationen LED – Netzteil- Dimmer 
 
Problematik scheint bei den Dimmer Hersteller bekannt zu sein 
 
z.B. Feller weisst heute explizite auf Ihren LED Dimmer hin 
 
Hier wird über eine Spannungssteuerung (Dimmer) ein Netzteil 
angesteuert, welches entweder den Strom der LED steuert, oder 
eine Spannungstaktung erzeugt 
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Zentrale Netzteile, welche LED’s direkt via Stromsteuerung 
ansteuern (Dali, 0-10V) 
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Folgerungen: 
 
• Geregelte LED Beleuchtungen reagieren vermehrt auf das 

Rundsteuersignal 
• Flackern zu vollen Stunden deutet auf Rundsteuersignal hin 
• PLC Systeme im Stromkreis können auch Flackern erzeugen 
• Es gibt keine Patentrezept 
 Dimmer, Netzteil, Leuchtmittel austauschen 
 Filter einsetzten 
• Nach Möglichkeit LED’s nicht mit konventionellen Dimmern 

steuern sondern zentrale Netzteile verwenden 
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Dokumentation: 
 
• Dimmen von LED BFE 
• Led-know-how.ch 
• Feller LED Universal Drehdimmer 
 
 
 
 


